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Obowigzek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z poin. zm.) oraz rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badan

statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330). Dane pozyskiwane w drodze badania sq chronione tajemnicq statystyczng i nie bedg nikomu udostepniane, a wykorzystane zostang wylgcznie do zbiorczych opracowan.

Dzial 1. Linie elektroenergetyczne (stan na koniec roku)

Linie elektroenergetyczne (km)

- linie napowietrzne (km) linie kablowe (km '
Napigcie P ( (fem) ogo%em . warto$¢ poczatkowa warto$¢ netto
, w tym posiadajace wigcej i w tym posiadajace wigcej w przeliczeniu (tys. zt) (tys. zt)
ogodtem niz 1 tor ogolem niz 1 tor na 1 tor (km)
0 1 2 3 4 5 6 7
750 kV 01
400 kV 02
220 kV 03
110 kV 04
40 kV i 60 kV 05
miasto | 06
30 kV
wies 07
miasto | 08
20 kV
wies 09
miasto | 10
15kV
wies 11
miasto | 12
1kV - 10 kV
wies 13




Dzial 1. Linie elektroenergetyczne (stan na koniec roku) (dok.)

Linie elektroenergetyczne (km)
Napiecie linie napowietrzne (km) linie kablowe (km) ) »
ogotem wartos¢é o
. . wartos¢ netto
w przeliczeniu poczatkowa
W tym W tym na 1 tor (km) (tys. zt) (tys. 2b
ogolem posiadajace ogolem posiadajace ys:
wiecej niz 1 tor wiecej niz 1 tor

0 1 2 3 4 5 6 7
Razem $rednie napigcie - od 1 kV do30kV (w. 06 + 08 + 10 + 12) 14

wtymzw. 14 wkol. 1, 2 - izolacja pelna / w kol.3, 4 - izolacja papierowo-olejowa 15 X X X

miasto

Zw. 14 wkol. 1, 2 - izolacja niepelna/ w kol. 3, 4 - polietylen niesieciowany 16 X X X

Z w.14 w kol. 1, 2 - przewody nieizolowane/ w kol. 3, 4 - polietylen sieciowany 17 X X X
Razem $rednie napiecie od 1 kV do30kV (w. 07+09+ 11 +13) 18

wtymzw. 18 wkol. 1, 2-izolacja pelna / w kol.3, 4 - izolacja papierowo-olejowa 19 X X X

wie$

Zw. 18 wkol. 1, 2- izolacja niepetna / w kol. 3, 4 - polietylen niesieciowany 20 X X X

Z w.18 wkol. 1, 2 - przewody nieizolowane/ w kol. 3, 4 - polietylen sieciowany 21 X X X
Razem $rednie napiecie (w. 05 + 14+ 18) 22
Razem niskie napigcie bez przytaczy 23

miasto

wtymzw. 23 wkol. 1, 2 - izolowane / w kol. 3, 4 - izolacja poliwinitowa 24 X X X

Razem niskie napigcie bez przytaczy 25
wie$

wtymzw. 25 wkol. 1, 2 - izolowane / w kol. 3, 4 - izolacja poliwinitowa 26 X X X

Ogotem wszystkie napigcia (w. 01 do 04 +22 + 23 + 25) 27




Dzial 2. Stacje elektroenergetyczne (stan na Koniec roku)

Stacje elektroenergetyczne

z tego
Napiecie Ogotem w tym z kol.1 .
wartos$¢ poczatkowa o
iesh napowietrzne wnetrzowe napowietrzno transformatorowych moc (MVA) (tys. 71) warto$¢ netto (tys. zt)
iczba (szt.) (szt.) (szt.) wngtrzowe (szt.) (szt.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
750 kV 01
400 kV 02
220 kV 03
220 kV - stacje odbiorcow 04 X X
110 kV 05
110 kV - stacje odbiorcow 06 X X
40kVi60kV 07
miasto 08
30kV
wie$ 09
miasto 10
20 kV
wie$ 11
miasto 12
15kV
wie$ 13
miasto 14
1kV - 10 kV
wie$ 15
Razem $rednie napigcie miasto 16
-od1kV do30kV
(w.16=w.08+10+12 + 14) .
(W, 17= w.09+11+13 + 15) wies 17
Razem srednie napiecie od 1 kV do 60 kV (w. 07+ 16+ 17) 18
Ogotem wszystkie napigcia (w. 01 +02 + 03 + 05 + 18) 19
Liczba stacji SN/nN odbiorcéw 20 X X




Dzial 3. Transformatory sieciowe OSP i OSD (stan na koniec roku)

Dzial 4. Srodki trwale wedlug Klasyfikacji Srodkéw Trwalych oraz naklady na $rodki trwale,

+14+16+ 17+ 19+20+22 +23)

w tys. zt
Przektadnia (kV / kV) Liczba (szt.) | Moc (MVA) Wartos¢ Symbol Wyszczegolnienie Wartos¢ ewidencyjna brutto Wartos¢ netto
) poczatkowa (tys. zt) KST y g Y
0 1 2 3 0 1 2
zainstalowany 01 0 Grunty (wlasne + uzytkowanie wieczyste) 01
750/400
rezerwa magazynowa 02 0 w tym grunty wiasne 02
zainstalowany 03 1 Budynki i lokale 03
400/220
rezerwa magazynowa 04 101 w tym budynki przemystowe 04
zainstalowany 05 2 Obiekty inzynierii ladowej i wodnej 05
400/110
rezerwa magazynowa 06 201 w tym elektrownie — budowle elektrowni wodnych 06
zainstalowany 07 210 linie energetyczne dalekiego zasiggu 07
220/110
rezerwa magazynowa 08 211 linie rozdzielcze 08
zainstalowany 09 3 Kotly i maszyny energetyczne 09
110/SN
rezerwa magazynowa 10 4 Maszyny, urzadzenia i aparaty ogdlnego zastosowania | 10
zainstalowany 11 5 Specjalistyczne maszyny, urzadzenia i aparaty 11
SN/SN
rezerwa magazynowa 12 6 Urzadzenia techniczne 12
miasto 13 7 Srodki transportu 13
30/nN wie$ 14 8 Narzedzia, przyrzady, ruchomosci i wyposazenie 14
rezerwa magazynowa 15 Ogotem (w. 01 + 03 + 05 + 09 do 14) 15
miasto 16 Naktady na srodki trwate 16 X
20/nN wies 17
rezerwa magazynowa 18
miasto 19
15/nN wies 20
rezerwa magazynowa 21
miasto 22
ponizej .
15/mN wies 23
rezerwa magazynowa 24
Razem (01 +03 +05+ 07+ 09+ 11+ 13 25




Dzial 5. Ocena wykorzystania przepustowoSci linii SN (wedlug ostatnich pomiaréow)

Dzial 6. Ocena wykorzystania przepustowosci linii nN (wedlug ostatnich pomiaréw)

Wskaznik maksymalnego wykorzystania przepustowosci Liczba linii (ciagéw sieciowych) Wskaznik maksymalnego wykorzystania Liczba linii (ciagéw sieciowych)
linii SN (1 kV do 30 kV) ogélem miasto wies przepustowosci linii nN ogdlem miasto wies

0 1 2 3 0 1 2 3

powyzej 90 % 01 powyzej 90 % 01

od 70 % do 89 % 02 od 70 % do 89 % 02

od 50 % do 69 % 03 od 50 % do 69 % 03

do 49 % 04 do 49% 04

Dzial 7. Ciagi sieciowe (stan na koniec roku) Dzial 8. Przekroje przewodow linii napowietrznych nN — w km (stan na koniec roku)

Dhugos¢ ciagu sieciowego SN (1 kV do 30 kV) Liczba ciggdw sieciowych SN Wyszczegdlnienie Ogotem Miasto Wie$
(magistrala + odgalgzienia) ogblem miasto wies 0 1 2 3

0 1 2 3 Dtugos¢ linii napowietrznych niskiego napigcia ogoétem 01

powyzej 140 km 01 z tego o przekroju nie wiekszym niz 25 mm 2 02

od 100 km do 139 km 02 o przekroju 35 mm? 03

od 50 km do 99 km 03 o przekroju 50 mm’ 04

od 20 km do 49 km 04 o przekroju 70 mm? 05

ponizej 20 km 05 o przekroju powyzej 70 mm? 06

Dzial 9. Przekroje przewoddw linii napowietrznych SN — w km (stan na koniec roku)

Dzial 10. Przekroje przewodéw linii napowietrznych WN — w km (stan na Koniec roku)

Wyszczegodlnienie

Ogolem Miasto Wies Wyszczegdlnienie Ogodtem
0 1 2 3 0 1

Diugos¢ linii nap O\fvietrznych Sredniego napigcia 01 Dtugos¢ linii napowietrznych 110 kV ogétem 01
(1 kV -30kV) ogdtem
ztego o przekroju nie wigkszym niz do 35 mm? 02 7 tego o przekroju nie wickszym niz 120 mm? 02

o przekroju 50 mm? 03 o przekroju 185 mm? 03

o przekroju 70 mm? 04 o przekroju 240 mm? 04

o przekroju 95 mm? 05 o przekroju 350 mm? 05

o przekroju 120 mm? i wigcej 06 o przekroju 525 mm? 06




Dzial 11. Przylacza (stan na koniec roku)

Wyszczegolnienie Liczba (szt.) Dhugosc¢ (km)
0 1 2
miasto 01
Kablowe .
wie$ 02
_ miasto 03
Napowietrzne -
wie$ 04
) miasto 05
w tym izolowane -
wie$ 06
miasto 07
Razem -
wie$ 08
Liczba wydhuzen terminu realizacji miasto 09 X
przylaczenia wytworcow do sieci wies 10 X
Liczba wydhuzen terminu realizacji miasto 11 X
przytaczenia odbiorcow do sieci wie$ 12 X
] o miasto 13 X
Liczba odtaczen od sieci -
wie$ 14 X

Dzial 12. Liczba odbiorcow posiadajacych liczniki zdalnego odczytu

Wyszczegolnienie Jeigz:;ka Ogobtem Miasto Wies
0 1 2 3
Liczba licznikow WN 01
Liczba licznikéw SN 02
Liczba licznikéw nN |
Razem 04
Dzial 13. Napiecia na koncach obwodéw nN (wedlug ostatnich pomiaréw)
Liczba obwodow linii niskiego napigcia Jeiﬁz:;ka Ogotem Miasto Wie$
0 1 2 3
napigcie fazowe powyzej normy 01
napigcie fazowe w granicach normy 02
napigcie fazowe z zakresu Uzn (-10 %, -20 %) 03 szt
napigcie fazowe ponizej Uzn —20 % 04
Dzial 14. Ocena dlugos$ci obwodéw linii nN (stan na koniec roku)
Wyszczeg6lnienie Je:ﬁz:;ka Ogotem Miasto Wies
0 1 2 3
Liczba obwodow linii niskiego napigcia ogétem 01
z tego o dtugosci do 500 m 02
o dugoéci od 500 m do 1000 m 03 |
o dtugosci powyzej 1000 m 04




Dzial 15. Awaryjnos$¢ sieci (dane caloroczne)

Jednostka

Wyszczegdlnienie . Ogotem Miasto Wies
miary
0 1 2 3
Awaryjnos¢ sieci elektroenergetycznych Sredniego napiecia (1 kV do 30 kV)
linii napowietrznych 01 szt.
liczba uszkodzen ogotem linii kablowych 02 szt.
transformatorow SN/nN 03 szt.
na 100 km linii napowietrznych 04 szt.
wskaznik uszkodzen na 100 km linii kablowych 05 szt.
na 100 transformatorow SN/nN 06 szt.
linii napowietrznych 07 godz.
$redni czas przerwy w dostawie energii -
elektrycznej z powodu uszkodzen linii kablowych 08 godz.
transformatorow SN/nN 09 godz.
Awaryjnos¢ sieci elektroenergetycznych niskiego napiecia
linii napowietrznych 10 szt.
liczba uszkodzen ogdtem
linii kablowych 11 szt.
na 100 km linii napowietrznych 12 szt.
wskaznik uszkodzen
na 100 km linii kablowych 13 szt.
linii iet h 14 dz.
$redni czas przerwy w dostawie energii 1T napownetrznyc gocz
lek j ki f
elektrycznej z powodu uszkodzen linii kablowych s godz.
liczba przepalen bezpiecznikow w stacjach SN/nN 16 szt.




Dzial 16. Wskazniki przerw w zasilaniu*

Wskaznik Wskaznik
Jednostki podzialu Wskaznik Wskaznik przecigtnego | przecigtnego Wskaznik Wskaznik przecigtnej przecigtnej
terytorialnego przecigtnego systemowego czasu systemowego przecietnej systemowej czgstosci systemowej Wskaznik Laczna liczba
systemowego czasu trwania przerwy czasu trwania systemowej przerw nieplanowych czgstoscei przecigtnej obstugiwanych
trwania przerwy nieplanowej dtugiej i przerwy czestosei przerw dtugich i bardzo przerw czestosei odbiorcow (OSD:
Lp. nieplanowej diugiej i bardzo diugiej + planowanej nieplanowych diugich + planowych przerw suma WN, SN i
bardzo dhugiej katastrofalnej (SAIDI dhugiej i dlugich i bardzo | katastrofalnych (SAIFI dhugich i krotkich nN; PSE S.A.:
symbol terytorialny (SAIDI - nieplanowane z bardzo dtugiej | dhugich (SAIFI — — nieplanowane z bardzo dtugich | (MAIFI) suma WN i NN)
nazwa wojewbdztwa, powiatu nieplanowane) katastrofalnymi) (SAIDI - nieplanowane) katastrofalnymi) (SAIFI -
planowane) planowane)
min. szt. / odb szt.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Ogotem X
02 wojewodztwo, powiat
03
04
05
06
07
08

* kolumny od 0 do 9 w zakresie sieci dystrybucyjnych (NN, SN i nN fgcznie) wypeiniajg OSP (wylqcznie wiersz 01) i OSD (wiersze 01 oraz wg podziatu terytorialnego), kolumny od 10 do 19 wypetnia tylko OSP

Dzial 16. Wskazniki przerw w zasilaniu* (dok.)

Jednostki podziatu Wskaznik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesylowy elektroenergetyczny Wskaznik $redniego czasu trwania przerwy w systemie przesylowym
terytorialnego (ENS) elektroenergetycznym (AIT)
Lp. (:i:}f;g?uo 400 110 dla systemu przesytowego
symbol terytorialny 750 kV 400 kV 220 kV 110 kV przesyloweg 750 kV 220 kV elektroenergetycznego
nazwa T . elektroenergetycznego kV kV ,
wojewddztwa, powiatu A ogolem
ogodtem
MWh min.
0 1 10 12 13 14 15 16 17 18 19
01 Ogotem X

* kolumny od 0 do 9 w zakresie sieci dystrybucyjnych (NN, SN i nN {fgcznie) wypeiniajg OSP (wylqcznie wiersz 01) i OSD (wiersze 01 oraz wg podziatu terytorialnego), kolumny od 10 do 19 wypetnia tylko OSP




Dzial 17. Liczba uszkodzen elementow sieci SN i nN [szt.] (dane caloroczne)

Srednie napiecie (1 kV do 30 kV)

Wyszczegélnienie Linie napowietrzne Linie kablowe Stacje SN / nN
Ogotem Miasto Wies Ogotem Miasto Wies Ogoltem Miasto Wies
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przewody 01
Stupy 02
Izolatory 03
Odgromniki 04
Ograniczniki przepiec¢ 05
Bezpieczniki 06
Zyly kablowe 07
Glowice kablowe 08
Mufy kablowe 09
Konstrukcje wsporcze 10
Transformatory 11
Wytaczniki 12
Odtaczniki 13
Roztaczniki 14
Przektadniki napigciowe 15
Przektadniki pradowe 16
Inne 17




Dzial 17. Liczba uszkodzen elementéw sieci SN i nN [szt.] (dane caloroczne) (dok.)

Niskie napigcie

Wyszczeg6lnienie Linie napowietrzne Linie kablowe Rozdzielnice niskiego napigcia
Ogotem Miasto Wie$ Ogotem Miasto Wie$ Ogodtem Miasto Wies
0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Przewody 01
Stupy 02
Izolatory 03
Odgromniki 04
Ograniczniki przepiec¢ 05
Bezpieczniki 06
Zyty kablowe 07
Glowice kablowe 08
Mufy kablowe 09
Konstrukcje wsporcze 10
Transformatory 11
Wylaczniki 12
Odtaczniki 13
Roztgczniki 14
Przektadniki napigciowe 15
Przektadniki pradowe 16
Inne 17




Dzial 18. ZdolnoSci przesylowe wymiany miedzynarodowej (wypelia OSP) [MW]

Import Eksport Import Eksport
Kierunck TTC* NTC** ATCH TTC* NTC** ATCwrs | Maksymalny stopieft | Maksymalny stopich
wykorzystania NTC | wykorzystania NTC
MW MW %
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Przekrdj

. 01
synchroniczny
Biatorus 02
Ukraina 03
Szwecja 04

*TTC Catkowite Zdolnosci Przesylowe (ang. Total Transfer Capacity)
Catkowite Zdolnosci Przesytowe okreslane sq jako maksymalna dopuszczalna wartos¢ mocy wymiany miedzysystemowej pomigdzy przyleglymi obszarami wyznaczona zgodnie z obowigzujgcymi w kazdym z nich kryteriami bezpieczenstwa.
**NTC Zdolnosci Przesylowe Netto {ang. Net Transfer Capacity)

Zdolnosci Przesylowe Netto okreSlajq maksymalne dopuszczalne zdolnosci wymiany mocy pomiedzy dwoma obszarami, realizowane zgodnie z wszystkimi standardami bezpieczenstwa systemu okreslonymi przez kazdego operatora
z uwzglednieniem niezbednego marginesu bezpieczenstwa.

**%ATC Dostgpne Zdolnosci Przesylowe (ang. Available Transfer Capacity)
Dostepne Zdolnosci Przesylowe to miara zdolnosci przesylowych pozostajgcych do wykorzystania w warunkach fizycznych systemu przesytowego.

Uwaga! Dane dotyczgce wartosci naleiy wykazywacé w tys. z z jednym miejscem po przecinku, wskazniki uszkodzen oraz srednie czasy nalezy podawaé z dokladnoscig do dwéch miejsc po przecinku, pozostate wielkosci nalezy
wykazywaé w liczbach catkowitych (bez znaku po przecinku).

Proszg poda¢ szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypetnienia formularza 1

Proszg poda¢ szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypetienie formularza 2

(imig, nazwisko i telefon osoby (imig, nazwisko i telefon osoby
sporzadzajacej sprawozdanie) zatwierdzajacej sprawozdanie)




